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przekroczona długość dojścia ew.

max 15 m

odległość między drzwiami s200

max 55 m

(Centrala SSP)

Przeciwpożarowy

wyłącznik prądu

(Mikrofon DSO)

DRZWI PRZESUWNE

STEROWANIE Z SSP
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korytarz przewężony

do min. 100 cm

szer. 0,7m

EI-30sm

KLATKA SCHODOWA

CN

KLATKA SCHODOWA BN

EI-60

odległość okna w klatce od ściany

prostopadłej budynku min. 380 cm

KLATKA SCHODOWA HN

EI-60

DŹWIG

DŹWIG

BLOK OPERACYJNY

(poza zakresem opracowania)

(ujęty w ekspertyzie na wcześniejszym etapie inwestycji)

Rysunek orientacyjny

KONDYGNACJA +1

Zakres oznakowania


